Iktatészam:

Minta szdrmazdsa:

A mintat vette:

Mintavétel: 2021, 05. 03. 13:05 Atvétel: 2021.05. 03.

Helyszini vizsgdlatok
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

NEPEGESZSEGUGYI FOOSZTALY
Ivéviz vizsgalati jegyzékinyv

2021/ 01310 Kéd:

PM Artézi kit kizkifolyo Fot Viros Onkorményzata
artézi kut 150 m Fot
2151 Fét, E6tvas u. Kossuth u. sarok Virgsmarty tér 1.

2151

Megrendeld:

BFKH NF Laboratériumi Osztaly
Alkkreditalt mintavétel

Vizsgalat idétartama: 2021. 05, 03, - 05.14.

Min Vizsgalat

Erték Mértékegység Szabviny

Kiadas: 2021. 05.

14

" Viz hémérséklet 154 °C MSZ 448-2 :1967 1 .fejezet (visszavont szabvany)
pH (25 =C) 7,63 MSZ 1484-22:2000 8.1. szakasz
Bakterioldgiai vizsgélatok:
Min Vizsgalat Erték Mértékegyseg Szabviny
Coliformszam 0 /100ml MSZ EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli-szam 0 /100ml MSZ EN 150 9308-1:2015
Enterococcus-szam 0 /100mL MSZ EN ISO 7899-2:2000
Telepszam 22°C-on 0 /lmL MSZ EN IS0 6222: 2000
Kémiai vizsgélatok:
Min Vizsgalat ~ Enék Mérickegység Szabvéany
# Szin szintelen MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavonl
szabviny)
# Zavarossag 0,57 FNU MSZ EN IS0 7027-1:2016
# Szag 0 Ball MSZ 448-35:1965 2.1 szakasz (visszavont
szabvany)
Kémiai Oxigénigény KOIp =(.10 mg/] MSZ 448-20:1990
Klorid 4 mg/l MSZ 1484-15:2009
Nitrat 0,94 mg/l MSZ 1484-13:2009 5.fejezct
Nitrit =0.01 mg/l MSZ 1484-13:2009 6.fejezet
Ammédnium 0,36 mg/l MSZ 150 7150-1:1992
Ossz. keménység 56 CaO mg/l MSZ 448-21:1986 3. fejezet
+ Vas 527 ug/l MSZ 448-4:1983 2 fejezet (visszavont szabvény)
4+ Mangdn 110 pg/l MSZ EN 1SO 17294-2:2017
Szulfét 14,0 mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Fajl. elektr. vezetoképesség 489 pS/em (20 °C) MSZ EN 27888:1998

Laboratariumi Osztaly
1138 Budapest, Vaci ut 174, -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829
E-mail: kozeg.biolabar@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kermanyhivatal.hu

A NAH altal NAH-1-1362/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratarium,
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

NEPEGESZSEGUGY| FOOSZTALY

Ivéviz vizsgilati jegyzékonyv

Iktatdszdm: 2021/ 01310 Kad: Megrendelé:
Minta szirmazésa: PM Artézi kit kézkifolyé Fot Viros Onkormédnyzata

artézi kait 150 m Fot

2151 Fat, Eétvis u. Kossuth u. sarok Vérdsmarty tér 1.

2151

A mintat vette: BFKH NF Laboratériumi Osztaly

Akkreditalt mintavétel
Mintavétel:  2021.05.03.13:05 Atvétel: 2021. 05. 03. Vizsgilat idétartama: 2021, 05, 03. - 05.14. Kliadas: 2021.035. 14.

A +-al jel&lt(ek) miatt kifogasolt ivoviz.

Mindsités a 201/2001. (X.25.) korményrendeletben foglalt hatarértékek szerint.

# - Nem akkreditdlt vizsgalat.

A mintavétel szakszer(iségéért és a minta azonossagéért a mintavevd vallal felel6sséget.

A kozlt vizsgélati eredmények kizérélag a vizsgalt mintdra vonatkoznak.

A Vizsgilati jegyzékinyvet a vizsgal6 laboratrium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében lehet masolni, kivonatolasihoz a
kiadvanyozd irasos engedélye sziikséges.

Aldirassal, pecsét nélkiil hiteles.

Budapest, 2021. 05. 14.

dr. Séra Botond
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| Varga ﬁonyha Edit "~ Dr. Kovécs Gabor
kémiai laboratériumi irdnyitd osztalyvezetd

Laboratariumi Osztaly
1138 Budapest, Viaci Gt 174. -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829
E-mail: kozeg.biolabor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A NAH dltal NAH-1-1362/2019 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratérium.



