Iktatészam:

Minta szarmazasa:

A mintat vette:
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BUDAPEST FOVAROS

1/2 oldal

KORMANYHIVATALA
NEPEGESZSEGUGY!I FOOSZTALY

Ivéviz vizsgalati jegyz6konyv

2024/01625 Kéd:

PM Artézi kut

kut - 150 m

2151 Fét, E6tvos u. Kossuth u, sarok

BFKH NFO Laborat6riumi Osztély - Kelemen Béla
Akkreditalt mintavétel

Megrendel6:

Mintavétel: 2024.03. 20. 10:40 Atvétel: 2024.03.20. 14:10 Vizsgalat idétartama: 2024. 03. 20. - 04.02.

Helyszini vizsgilatok
Min Vizsgalat

Fét Varos Onkormanyzata
Fot

Vorosmarty tér 1.

2151

Kiadés: 2024. 04. 02.

Erték Mértékegység

Szabvan

Viz hdmérséklet 16,5 °C MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvany)
pH (25 °C) 7,17 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

Bakteriologiai vizsgidlatok:

Min Vizsgélat Erték Mértékegység Szabvany

Coliformszam 0 /100ml MSZ EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli-szam 0 /100ml MSZ EN ISO 9308-1:2015
Enterococcus-szam 0 /100mL MSZ EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa-szim 0 /100 mL MSZ EN ISO 16266:2008
Telepszam 22°C-on 40 /ImL MSZ EN SO 6222: 2000

Kémiai vizsgélatok:

Min Vizsgélat Erték Mértékegység ~ Szabvany }
# Szin szintelen MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezel (visszavont
szabvany)
# Zavarossag 0,71 FNU MSZ EN ISO 7027-1:2016 i
# Szag 0 Ball MSZ 448-35:1965 2.1 szakasz (visszavont
szabvany) }
Kémiai Oxigénigény KOlp 0,28 mg/l MSZ 448-20:1990
Klorid 9 mg/l MSZ 1484-15:2009
Nitrat 0,72 mg/l MSZ 1484-13:2009 S.fejezet
Nitrit <0.01 mgl MSZ 1484-13:2009 6.fejezet
Ammoénium 0,31 mg/l MSZ ISO 7150-1:1992
m-lugossag 5,47 mmol/l MSZ 448-11:1986 5.2. szakasz
Ossz. keménység 59 Ca0O mg/l MSZ 448-21:1986 3. fejezet i
+ Vas 813 ug/l MSZ 448-4:1983 2.fejezet (visszavont szabvany)
+ Mangin 160 pg/l MSZ 1484-2:1993

Fajl. elektr. vezetdképesség

1138 Budapest, Véci ut 172-176. -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829
E-mail: kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A NAH altal NAH-1-1362/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

504 pS/cm (20 °C)

Laboratdriumi Osztaly

MSZ EN 27838:1998
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

NEPEGESZSEGUGY! FOOSZTALY

Ivéviz vizsgalati jegyzokonyv

Iktatoszam: 2024/01625 Kad: Megrendelé:
Minta szdrmazésa: PM Artézi kit Fot Véaros Onkormanyzata
kat- 150 m Fot
2151 Fét, E6tvos u. Kossuth u. sarok Vérosmarty tér 1.
2151
A mintat vette: BFKH NFO Laboratériumi Osztaly - Kelemen Béla

Akkreditalt mintavétel

Mintavétel: 2024. 03. 20. 10:40 Atvétel: 2024. 03.20. 14:10 Vizsgélat idotartama: 2024. 03. 20. - 04.02. Kiadés: 2024. 04. 02.

A +-al jelolt(ek) miatt tlirhetd ivoviz.

Minésités az 5/2023. (1.12.) kormédnyrendeletben foglalt hatarértékek szerint.

# - Nem akkreditalt vizsgalat.

A mintavétel szakszer{iségéért €s a minta azonossdgaért a mintavevd vallal feleldsséget.

A kozolt vizsgélati eredmények kizér6lag a vizsgalt mintéra vonatkoznak.

A Vizsgalati jegyzOkonyvet a vizsgélo laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében lehet masolni, kivonatolasahoz a
kiadvanyozé frasos engedélye sziikséges.

Alairassal, pecsét nélkiil hiteles.

Budapest, 2024, 04. 02.

dr. Séra Botond
foispan megbizasébol

nyha Edit Dr. Kovacs Gabor
kémiai laboratoriumi iranyité osztalyvezetd

Laboratériumi Osztaly
1138 Budapest, Vaci ut 172-176. -1550 Budapest, Pf. 203. - Telefon: +36 (1) 465-3829
E-mail: kozeg.labor@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A NAH altal NAH-1-1362/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.




