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Tisztelt Cselétei Erzsébet polgarmester Asszony! -

Ertesitem, hogy a Pest Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Godolloi Katasztrofavédelmi
Kirendeltség képviseldi 2012. szeptember 13-4n és 20-4n tlizvédelmi hatésdgi 4tfogd
ellenérzéseket tartottak a Fot Varos Onkormanyzatinak Polgarmesteri Hivatala
fenntartdsdban lévé Foti Boglarka Ovoda létesitményeiben, tovabba az Apponyi Franciska
Ovoda 2151 Fét, Fruzsina u. 4. és Ibolyas u. 2. szam alatti intézményeinek teriiletén.

A hatosagi ellenSrzéseken - tobbek kozott - az aldbbi hidnyossdgokat, szabalytalansagokat
tapasztaltuk:

Az Apponyi Franciska Ovoda esetében:

1.) Az Ovoda mindkét intézményének esetében az épiiletek villimvédelmi berendezéseinek
id0szakos, tlizvédelmi szempontbdl torténd felillvizsgalatat 2010.01.29-6n elvégeztették,
azok mindkét épiilet (Fruzsina és Ibolyas utcai) esetében nem megfelels. A mindsitd
iratok szerint: ,,Megallapitjuk, hogy az épiileten villamharito berendezés nem talalhato. Az
épiiletre villamhérité berendezést kell tervezni, azt a tervek szerint kivitelezni.” A
‘mindsitd iratok szerint R2-M1-T3-K1-S1-H2 besorolas és V3b-L4b-F3r-B1 fokozat lett

- megéllapitva.

2.) Az 1995. évben létesiilt Ibolyds utcai 6voda épiilet nem rendelkezik tlizvédelmi
fokapcsoloval, a létesitményt csak szakaszkapcsolokkal lehet dramtalanitani.

A Féti Boglérka Ovoda esetében:

3.) A 2004. évben létesiilt Béke utcai 6voda villamos berendezésének hasznalatbavételekor
készitett un. elsd, tlizvédelmi szempontbol térténd feliilvizsgalatarol dokumentumot
(mindsitd iratot) bemutatni nem tudtak, csak egy 2004.06.02-4n kelt villamos kivitelez&i
nyilatkozat allt rendelkezésre. A 2004. évben létesitett 6voda épiilet nem rendelkezik
tlizvédelmi f6kapcsoloval, a létesitményt csak szakaszkapcsolokkal lehet aramtalanitani.

A fent rogzitett hidnyossdgok fenndllaséval az épiiletben tartzkoddk (kis gyermekek és
munkavallalok) biztonsdga nagy mértékben veszélyeztetett azaltal, hogy az épiiletek nem
rendelkeznek villamvédelmi berendezésekkel, valamint tiizvédelmi fokapcsoldkkal.
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A villamharito berendezés a villamcsapas felfogdsara, a villaméaram levezetésére és a foldbe
val6 szétosztasdra szolgal, melynek hidnyaban a villam kéros hatdsai az épiiletet, az épiiletben
tartozkoddkat, illetdleg a berendezéseket, targyakat veszélyezteti.

Az 1995. évben épiilt [bolyés utcai Ovoda épiilet, illetdleg az 1943-ban megnyilt, majd az
1970-es évektdl kezdve boviils Fruzsina utcai épiilet esetében az épitéskor hatalyos
tlizvédelmi jogszabdlyi és dllami szabvany el6irdsok (az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadasarol szol6 4/1980.(X1.25.) BM rendelet 42. § (1) és (2) bekezdései, illetéleg az MSZ
274/3-81. szAmu szabvany 1.1. szakasza) alapjan, a szabvanyban leirt besorolds és fokozat
szerint el6iras volt a villiamvédelmi berendezés 1étesitése: :

42.§ (1) ,.Villim elleni védelmet kell biztositani az ,,A” és ,,B" tizveszélyességi osztalyba
tartozé épitménynél, valamint ott, ahol azt jogszabdly, dllami szabvdny eldirja.”

(2) , A villdmvédelmi berendezést a vonatkozd dllami szabvdnyok szerint kell létesiteni és
feliilvizsgalni.”

1.1. Az olyan épiileteket és egyéb épitményeket (ideérive a killonleges épitményeket és
tdrgyakat, pl. fémtartdlyt, csdvezetéket, terménytdroldy), amelyek villdmvédelmérdl e
szabvdny, jogszabdly vagy egyéb hatdsdgi intézkedés alapjdn gondoskodni_kell, e
szabvdnynak megfeleld villdmhdrité berendezéssel kell elldtni.”

A tiizvédelmi fékapcsolé megléte az egész épitmény villamos hdlozatat érinté gyors €s
biztonsdgos aramtalanitdsat szolgalja, szemben az épiiletben jobb esetben egy helyen 1évo
t5bb szakaszkapcsolokkal, rosszabb esetben az épiilet kiilsnbozd épiiletrészein 16v6
szakaszkapcsolokkal torténd aramtalanitassal szemben.

A fent megjeldlt Tbolyas utcai, 1995. évben (az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadésarol
sz616 4/1992. (IV.7.) BM rendelettel modositott 4/1980.(X1.25.) BM rendelet 41.§ (2)
bekezdése), tovabba a Béke utcai 2004. évben (35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 39. § (2) bekezdése) létesiilt Ovoda épiiletek épitésekor
hatalyos tiizvédelmi jogszabalyban foglaltak alapjdn egyértelmiien el6iras volt a tlizvédelmi
fékapcsolo 1étesitése:

41.§ (2) Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is torténd
levdlaszthatéan kell kialakitani. ”

39. § (2) ,Az épitmény villamos berendezését kizpontilag és szakaszosan is torténd
levdlaszthatoan kell kialakitani. "

Mind a villimvédelem, mind & tiizvédelmi fokapcsolé megléte a jelenleg hatalyos Orszagos
Tilizvédelmi Szabdlyzatrél sz6l6 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a tovabbiakban: OTSZ) 3.
rész XIV. fejezet 222. § (1) bekezdése és a 11. melléklet 1. tAblazataban, valamint az OTSZ 5.
rész XXV. Fejezet 390. § (4) bekezdésében foglaltak szerint is eldiras:

222. § (1) ,.Villdmvédelmi berendezést kell [étesiteni a 1. melléklet 1. tabldzatdban megjelolt
épitmények_esetében, a_meghatdrozott védelmi_szint _biztositdsdval, tovabbd abban az
épitményben, ahol a villdmcsapdsok hatdsaival szembeni védelem csak igy biztosithatd.”

A létesitmény jellege Védelmi szint
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:JOT SZ 6.§ 25 , Mozgdsukban és/vagy cselekvéképességiikben korldtozott személyek
elhelyezésére szolgdlo épiilet: olyan épiilet, amely rendeltetését tekintve kifejezetten erre a
célra szolgal (pl. 6voda, bdlesbde, szocialis otthon). A csak jarobetegek ellatdsat szolgald
éptiletek nem tartoznak ide.”

390.§ (4) ,Az_épitmény villamos berendezését — beleérive a kozponti sziinetmentes
energiaforrdsokat — kozpontilag és szakaszosan, tiizszakaszonként is levdlaszthatéan kell
kialakitani. A levdlasztds kialakitdsa nem vonatkozik a tiizszakaszon szerelvény nélkiil dtmend
vezetékekre. Lakoépiiletben megengedett a fGkapcsolé nélkiili kialakitds, ha egy helyen
csoportositottan minden dramkor killon levdlaszté kapesoléval lekapesolhatd. ”

Fentiekbdl kovetkezik, hogy az elébbiekben részletezett létesitési eldirasok a régebbi és a
jelenlegi tlizvédelmi szabalyozésokban egyarant szilkségesek, ezért javasoljuk a
villimvédelem és a tiizvédelmi fékapcesolo utélagos kialakitasat az érintett Ovodakban.

Kérem, hogy a lehetdségeihez képest a lehetd leghamarabb az Apponyi Franciska Ovoda két
épiiletének védelmére a 2010.01.29-én kelt minGsit iratokban a feliilvizsgald altal
megallapitott R2-M1-T3-K1-S1-H2 besorolast és V3b-L4b-F3r-B1 fokozatu villimvédelmi
berendezések kivitelezését és annak feliilvizsgalatait elvégeztetni, tovabba az Apponyi
Franciska Ovoda Ibolyas utcai, valamint a Foti Boglarka Ovoda Béke utcai intézményeinek
esetében az épiiletek teljeskérii 4ramtalanitasara tlzvédelmi fékapesolok kiépitésérél
gondoskodni sziveskedjék.

Ellenkezd esetben a G6doll6i Katasztrofavédelmi Kirendeltség, mint tiizvédelmi hatdsag a

fenti hidnyossagok, szabalytalansagok fenndllasaért és az azokbdl eredd karesemenyek
bekovetkezéséért feleloséget nem vallal.

Kérem, hogy az On 4ltal tett intézkedések megtételérél irasban tajékoztatni Sziveskedj en.

Godolls, 2012. oktdber 08.
P.H.
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